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Prefazione
E5CN, E5CN-U, E5AN, E5EN ed E5GN sono termoregolatori digitali. E5CN ed E5CN-U sono
entrambi termoregolatori compatti. Il modello E5CN è caratterizzato da collegamenti con terminali
a vite, mentre il modello E5CN-U dall'installazione su zoccolo. Il modello E5GN può essere collegato
mediante terminali a vite o terminali a molla. Di seguito sono riportate le funzioni e le caratteristiche
principali di questi termoregolatori digitali:

• È possibile utilizzare uno dei seguenti tipi di ingresso: termocoppia,
termoresistenza al platino, sensore a infrarossi, tensione analogica
e corrente analogica.

• È possibile eseguire il controllo standard o di riscaldamento/raffreddamento. 
• Sono supportate entrambe le funzioni di autotuning e self-tuning.
• È possibile utilizzare ingressi evento per impostare un diverso set point

(se si utilizzano SP multipli), attivare lo stato RUN o STOP, passare da
funzionamento automatico a manuale e viceversa, avviare/resettare
la funzione di programmazione semplice ed eseguire altre operazioni
(gli ingressi evento non sono disponibili nel modello E5CN-U).

• Sono supportati il rilevamento dei guasti dell'elemento riscaldante, gli allarmi
di cortocircuito dell'elemento riscaldante e le funzioni di sovracorrente
dell'elemento riscaldante (per i modelli E5CN, E5AN, E5EN e E5GN
dotati della funzione di rilevamento guasti dell'elemento riscaldante). 

• Sono supportate le funzioni di comunicazione (per i modelli E5CN, E5AN,
E5EN e E5GN dotati di funzioni di comunicazione).

• È supportata la calibrazione utente dell'ingresso del sensore.
• La struttura è impermeabile (IP66). (non applicabile ai modelli E5CN-U).
• Conforme agli standard di sicurezza UL, CSA e IEC e alla direttiva EMC.
• Il colore di visualizzazione del valore attuale riflette lo stato del processo,

per un riscontro immediato. 
Nel presente manuale vengono descritte le funzioni di base dei modelli E5CN, E5CN-U, E5AN, E5EN
e E5GN. Prima di utilizzare il termoregolatore digitale, leggere attentamente il manuale e accertarsi di
aver ben compreso le informazioni fornite per un corretto utilizzo. Tenere il manuale in un luogo sicuro
per poterlo consultare in futuro. Per le impostazioni avanzate, fare riferimento alla versione integrale
del manuale E5CN/E5AN/E5EN/E5GN Digital Temperature Controllers User's Manual (Cat. No. H156).
Per ulteriori informazioni sulle funzioni di comunicazione, fare riferimento al manuale E5CN/E5AN/
E5EN/E5GN Digital Temperature Controllers Communications Manual Basic Type (Cat. No. H158). 
Per informazioni sui termoregolatori di tipo avanzato, fare riferimento al manuale E5CN/E5AN/E5EN-H
Digital Temperature Controllers User's Manual Advanced Type (Cat. No. H157).

Indicazioni visive
Nella colonna sinistra del manuale sono riportate le intestazioni seguenti che consentono di
individuare i diversi tipi di informazioni.

Nota Indica informazioni di particolare rilevanza per un efficiente e vantaggioso
utilizzo del prodotto.

1,2,3... 1. Indica elenchi di vario tipo, quali procedure, elenchi di controllo e così via.
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1) L'attivazione delle uscite richiede circa 2 s dal momento in cui il termoregolatore viene acceso. Questo
ritardo deve essere tenuto in considerazione quando si intende incorporare termoregolatori in un pannello
di controllo o in un dispositivo simile. 

2) Una volta acceso il termoregolatore, accertarsi di lasciare trascorrere almeno 30 min per il riscaldamento
prima di utilizzare funzioni di controllo per garantire la visualizzazione della temperatura corretta.

3) Quando si esegue il self-tuning, attivare l'alimentazione per il carico, ad esempio l'elemento riscaldante,
contemporaneamente o prima di accendere il termoregolatore. Se questa avvertenza non dovesse
essere rispettata, l'esecuzione della funzione di self-tuning non risulterà corretta e non si otterrà un
controllo ottimale. All'avvio del termoregolatore dopo il riscaldamento, disattivare l'alimentazione del
termoregolatore e riattivarla contemporaneamente a quella del carico. Anziché spegnere e riaccendere il
termoregolatore, è anche possibile passare dalla modalità STOP alla modalità RUN. 

4) Evitare di utilizzare il termoregolatore in prossimità di radio, televisori o sistemi wireless.
Il termoregolatore potrebbe causare disturbi a questi dispositivi.

I termoregolatori E5CN, E5CN-H, E5AN, E5AN-H, E5EN ed E5EN-H sono conformi alle norme Lloyd. Quando
si applicano le norme, è necessario rispettare i seguenti requisiti di installazione e cablaggio nell'applicazione. 

■ Condizioni dell'applicazione

1) Luogo di installazione
I termoregolatori E5CN, E5CN-H, E5AN, E5AN-H, E5EN ed E5EN-H sono conformi alle categorie di
installazione ENV1 ed ENV2 previste dalle norme Lloyd. Pertanto, devono essere installati in luoghi
dotati di aria condizionata. Pertanto, devono essere installati in luoghi dotati di aria condizionata. Non
possono essere utilizzati su ponti o tetti oppure in luoghi soggetti a forti vibrazioni. 

2) Condizioni di cablaggio
Installare il nucleo di ferrite consigliato e avvolgere la linea intorno ad esso compiendo tre giri per le
linee applicabili (ad esempio linee dei cavi di alimentazione e linee di segnale) dei modelli riportati
nella tabella seguente (vedere le figure). Installare i nuclei di ferrite il più vicino possibile alla morsettiera
dell'E5@N. Come indicazione generale, il nucleo di ferrite deve trovarsi entro 10 cm dalla morsettiera. 
● Linee che richiedono i nuclei di ferrite

● Nucleo di ferrite raccomandato

Nota Questo componente è disponibile a magazzino presso Omron.

Modalità di funzionamento

Norme per la spedizione

Modello Linee di segnale e di alimentazione dotate di nuclei di ferrite
E5CN, E5CN-U o E5CN-H Alimentazione di ingresso
E5EN, E5AN, E5EN-H 
o E5AN-H

Linee di alimentazione di ingresso e linee I/O, uscite di controllo (1 e 2), 
comunicazioni, ingressi evento (da 1 a 4), uscita di trasferimento 
e alimentazione esterna (i modelli di tipo avanzato non sono dotati 
di alimentazione esterna).

Produttore Seiwa Electric Mfg. Co., Ltd. 
Modello E04RA310190100
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Leggere attentamente e comprendere le informazioni fornite nel manuale in dotazione al prodotto
e verificare i seguenti punti. 

Nota La coppia di serraggio è di 0,5 Nm per E5CN-U e di 0,43... 0,58 Nm per E5GN.
La coppia terminale è 0,5… 0,6 Nm per l'uscita ausiliaria 2 sull'E5GN.

Utilizzo

Tempistica Punto da controllare Dettagli
Acquisto 
del prodotto

Aspetto del prodotto Dopo l'acquisto, controllare che il prodotto e la confezione non presentino 
ammaccature o danni di altro tipo. Un eventuale danneggiamento 
di componenti interni può impedire un controllo ottimale.

Modello e caratteristiche 
del prodotto

Accertarsi che il prodotto acquistato sia conforme alle caratteristiche 
richieste.

Impostazione 
dell'unità

Luogo di installazione 
del prodotto

Garantire spazio sufficiente intorno al prodotto affinché il calore venga 
adeguatamente dissipato. Non bloccare le aperture di sfiato sul prodotto 
stesso.

Cablaggio Cablaggio dei terminali Non sottoporre i terminali a vite a sollecitazioni eccessive (forza) quando 
vengono serrati.
Accertarsi che non vi siano viti allentate dopo aver serrato i terminali 
a vite alla copia specificata (da 0,74 a 0,90 N·m) (vedere nota).
Accertarsi di aver verificato la polarità di ogni terminale prima di procedere 
al cablaggio della morsettiera e dei connettori.

Ingressi di alimentazione Collegare correttamente gli ingressi di alimentazione. Un cablaggio errato 
provoca danni ai circuiti interni.

Ambiente 
operativo

Temperatura ambiente La temperatura ambiente di funzionamento del prodotto è compresa tra 
−10 e 55°C (senza formazione di condensa o di ghiaccio). Per estendere 
la durata di esercizio del prodotto, installarlo in un luogo con temperatura 
ambiente più bassa possibile. Nei luoghi esposti a temperature elevate, 
se necessario raffreddare i prodotti utilizzando una ventola o un altro 
metodo di raffreddamento.

Urti e vibrazioni Controllare se le norme relative a urti e vibrazioni sono state rispettate 
nell'ambiente di installazione. Installare il prodotto in luoghi in cui 
i conduttori non sono soggetti a urti o vibrazioni.

Particelle estranee Installare il prodotto in un luogo non soggetto all'ingresso di particelle 
liquide o estranee.
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Convenzioni usate nel manuale

Notazione dei modelli
I modelli E5CN-@@@, E5CN-@@@U, E5AN-@@@, E5EN-@@@ e E5GN-@@@ sono indicati come E5CN,
E5CN-U, E5AN, E5EN e E5GN quando hanno le stesse funzionalità.
La seguente notazione è utilizzata per specificare differenze di funzionalità.

Nota: (1) Tranne che per il modello E5GN. 
(2) Tranne che per il modello E5CN. 
(3) Solo i modelli E5AN e E5EN. 

Significato delle abbreviazioni
Nelle figure, nei nomi dei parametri e nel testo delle spiegazioni vengono utilizzate delle abbreviazioni
di cui nella seguente tabella è riportato il significato.

Nota: (1) Il cortocircuito dell'elemento riscaldante indica che tale elemento rimane attivo anche quando l'uscita
di controllo proveniente dal termoregolatore è OFF a causa di un guasto del relè statico o per altro motivo.

(2) “UI” è l'acronimo di “Unità ingegneristica” e corrisponde all'unità minima per unità quali °C, m e g.
La dimensione dell'UI varia a seconda del tipo di ingresso. 
Ad esempio, se la gamma di impostazione della temperatura di ingresso è –200... +1.300°C,
1 UI equivale a 1°C, mentre se la gamma di impostazione della temperatura di ingresso è –20... +500°C,
1 UI corrisponde a 0,1°C.
Per le uscite analogiche, la dimensione dell'UI varia a seconda della posizione del punto decimale
dell'impostazione di scala e 1 UI corrisponde all'unità di scala minima.

Notazione Opzioni 
E5@N-@@@B 2 ingressi evento 
E5@N-@@@03 comunicazione RS-485 
E5@N-@@H Rilevamento di uno tra HB, HS e sovracorrente dell'elemento 

riscaldante 
E5@N-@@HH Rilevamento di due tra HB, HS e sovracorrente dell'elemento 

riscaldante (vedere nota 1).
E5@N-@Q Uscita di controllo 2 (tensione di uscita) (vedere nota 1). 
E5@N-@@P Alimentazione esterna a ES1B (vedere nota 1). 
E5@N-@@@01 Comunicazioni RS-232C (vedere nota 2). 
E5@N-@@F Uscita di trasferimento (vedere nota 3). 

Simbolo Termine
PV Valore attuale
SP Set point
SV Valore impostato
AT Autotuning
ST Self-tuning
HB Guasto dell'elemento riscaldante
HS Cortocircuito dell'elemento 

riscaldante (nota 1) 
OC Sovracorrente dell'elemento 

riscaldante
LBA Allarme di apertura anello di 

regolazione (loop)
UI Unita ingegneristica (vedere nota 2)
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xii

Informazioni sul manuale

Nel presente manuale sono descritti i termoregolatori digitali E5CN/CN-U/AN/EN e sono compresi
i capitoli riportati di seguito.

Leggere attentamente il presente manuale e assicurarsi di comprendere le informazioni fornite prima
di provare a configurare o utilizzare un termoregolatore digitale E5CN/CN-U/AN/EN. 

• Panoramica
Il Capitolo 1 introduce le funzioni, i componenti e le caratteristiche tecniche principali dei
termoregolatori digitali E5CN/CN-U/AN/EN/GN.

• Configurazione
Nel Capitolo 2 vengono descritte le operazioni necessarie per preparare i termoregolatori digitali
E5CN/CN-U/AN/EN/GN al funzionamento, inclusi l'installazione e il cablaggio. 

• Operazioni di base
Nel Capitolo 3 viene presentato il funzionamento di base dei termoregolatori digitali E5CN/CN-U/AN/
EN/GN e, con l'ausilio di esempi di controllo specifici, viene illustrato come utilizzare i tasti per
impostare i parametri e vengono descritti gli elementi visualizzati. 

Nel Capitolo 5 vengono descritti i singoli parametri utilizzati per configurare, controllare e monitorare il
funzionamento. 

• Operazioni applicative
Nel Capitolo 4 vengono descritti il fattore di scala, la funzione di rampa SP e altre funzioni speciali che
possono essere utilizzate per usufruire appieno delle funzionalità di base dei termoregolatori digitali
E5CN/CN-U/AN/EN/GN.

!AVVERTENZA La mancata lettura o comprensione delle informazioni fornite in questo manuale può
fare insorgere condizioni di rischio e conseguenti lesioni personali, anche mortali,
danneggiamento o funzionamento non corretto del prodotto. Leggere ogni capitolo
per intero e accertarsi di avere compreso le informazioni in essa contenute e contenute
nei capitoli correlati prima di eseguire una delle procedure o operazioni descritte.



CAPITOLO 1
Introduzione

Questo capitolo introduce le funzioni, i componenti e le caratteristiche tecniche principali dei termoregolatori digitali
E5GN, E5CN, E5EN ed E5AN.

1-1 Nome dei componenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1-1-1 Pannello frontale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1-1-2 Spiegazione delle spie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1-1-3 Utilizzo dei tasti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1-2 Configurazione degli I/O e funzioni principali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1-2-1 Configurazione degli I/O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1-2-2 Funzioni principali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1-3 Configurazione dei livelli e utilizzo dei tasti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1-3-1 Selezione dei parametri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1-3-2 Registrazione delle impostazioni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1-4 Funzione di comunicazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1-5 Schemi a blocchi di isolamento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
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Nome dei componenti Capitolo 1-1
1-1 Nome dei componenti
1-1-1 Pannello frontale
E5CN/CN-U Il Pannello frontale dei modelli E5CN ed E5CN-U è uguale.

E5AN

Tasto modalità

Unità di misura temperatura

Spie di funzionamento
Display n. 1

Display n. 2

Tasto incremento
Tasto livello

Tasto decremento

SUB3

HA

SUB2

OUT2

OUT1

CMW

STPS

PF
A/M

MANU

SUB1

MV

SV

PV

E5AN

Spie di funzionamento
Display n. 1

Display n. 2

Display n. 3  

Unità di misura temperatura

Tasto modalità

Tasto 
incremento

Tasto livello

Tasto 
decremento

Tasto funzione/
Tasto di selezione 
auto/manuale
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Nome dei componenti Capitolo 1-1
E5EN

E5GN

PF
A/M

MV

SV

PV

E5EN

SUB2

SUB3

STPSOUT1

MANUCMWOUT2

SUB1

HA

Spie di funzionamento

Unità di misura 
temperatura

Spie di funzionamento

Tasto modalità

Tasto livello

Display n. 1

Display n. 2

Display n. 3

Tasto incremento

Tasto decremento

Tasto funzione/
Tasto di selezione 
auto/manuale

Unità di misura 
temperatura

Tasto livello
Display n. 2

Tasto modalità Tasto decremento Tasto incremento

Spie di 
funzionamento

Display n. 1

Spie di 
funzionamento
3



Nome dei componenti Capitolo 1-1
1-1-2 Spiegazione delle spie
Display n. 1 Visualizza il valore attuale o il nome dei parametri.

Si accende per circa 1 s durante l'avvio.

Display n. 2 Visualizza il set point, il valore del parametro letto o il valore di ingresso della
variabile.
Si accende per circa 1 s durante l'avvio.
Il set point lampeggia durante l'autotuning. 

Display n. 3 
(solo E5AN/EN)

Visualizza MV, tempo a temperatura costante rimanente o SP multipli.
Si accende per circa 1 s durante l'avvio.
Viene impostato un display a 2 livelli se il prodotto è fornito dalla fabbrica.
Un display a tre livelli viene attivato all'inizializzazione dei parametri.

Spie di funzionamento

1,2,3... 1. SUB1 (Sub 1)
Si accende quando è attiva la funzione impostata per il parametro
Assegnazione uscita ausiliaria 1.
SUB2 (Sub 2)
Si accende quando è attiva la funzione impostata per il parametro
Assegnazione uscita ausiliaria 2.
SUB3 (Sub 3) (solo E5AN/EN)
Si accende quando è attivata la funzione impostata per il parametro
Assegnazione uscita ausiliaria 3.

2. HA (guasto dell'elemento riscaldante, allarme cortocircuito dell'elemento
riscaldante, visualizzazione uscita rilevamento sovracorrente dell'elemento
riscaldante)
Si accende quando si verifica un guasto dell'elemento riscaldante, un
allarme di cortocircuito dell'elemento riscaldante e una sovracorrente
dell'elemento riscaldante.

3. OUT1 (Uscita di controllo 1)
Si accende quando è attiva la funzione di uscita di controllo assegnata
all'uscita di controllo 1. Se l'uscita è in corrente, tuttavia, rimane disattivata
solo quando l'uscita corrisponde allo 0%.
OUT2 (uscita di controllo 2) (escluso il modello E5GN)
Si accende quando è attiva la funzione di uscita di controllo assegnata
all'uscita di controllo 2. Se l'uscita è in corrente, tuttavia, rimane disattivata
solo quando l'uscita corrisponde allo 0%.

4. STOP
Si accende quando il funzionamento viene interrotto.
Quando il termoregolatore è in funzione, questa spia si accende quando il
funzionamento viene interrotto da un evento o tramite l'utilizzo dei tasti
della funzione RUN/STOP.

5. CMW (scrittura comunicazione)
Si accende quando la scrittura comunicazione è abilitata e si spegne in
caso contrario.

6. MANU (modalità manuale)
Si accende quando è impostata la modalità manuale.

7.  (chiave)
Si accende quando la protezione dalla modifica delle impostazioni è attiva,
ossia quando l'uso dei tasti U e D è inibito.
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Nome dei componenti Capitolo 1-1
Unità di misura della 
temperatura

L'unità di misura della temperatura è visibile quando i parametri sono
impostati per la visualizzazione della temperatura. La visualizzazione dipende
dal valore correntemente impostato per il parametro Unità di misura della
temperatura. °c indica °C, mentre °f indica °F.
Questa spia lampeggia durante il self-tuning. È spenta sui modelli con
ingressi lineari.

1-1-3 Utilizzo dei tasti
In questo capitolo vengono descritte le funzioni di base dei tasti presenti sul
pannello frontale.

Tasto PF (funzione 
(auto/manuale))
(solo E5AN/EN)

Questo è un tasto funzione. Quando viene premuto per almeno 1 secondo,
si attiva la funzione impostata nel parametro Impostazione PF.
Esempio. Se è selezionato A-M (modalità automatica/manuale) nel parametro
Impostazione PF (valore iniziale: A-M), il tasto ha la funzione di selettore di
modalità automatica/manuale, consentendo di passare tra modalità automatica
e modalità manuale. Se il tasto viene premuto per più di 1 secondo
(indipendentemente dal tempo di rilascio del tasto), avviene il cambio di
modalità.

Tasto O Premere questo tasto per passare da un livello di impostazione all'altro nel
seguente ordine: livello operativo, livello di regolazione, livello di impostazione
iniziale, livello di impostazione della comunicazione.

Tasto M Premere questo tasto per passare da un parametro all'altro all'interno di ogni
singolo livello.
I parametri possono essere invertiti tenendo premuto il tasto (spostandosi
di un parametro al secondo in ordine inverso). 

Tasto U Ogni pressione di questo tasto determina l'incremento del valore riportato sul
display n. 2 o il passaggio all'impostazione successiva. Tenendo premuto il
tasto, aumenta la velocità di decremento.

Tasto D Ogni pressione di questo tasto determina il decremento del valore riportato
sul display n. 2 o il passaggio all'impostazione precedente. Tenendo premuto
il tasto, aumenta la velocità di decremento.

Tasti O + M Premere questi tasti per passare al livello di protezione. Per informazioni
dettagliate sulle operazioni che prevedono la pressione simultanea di questi
tasti, fare riferimento al capitolo 1-3 Configurazione dei livelli e utilizzo dei tasti.

Tasti O + U
Tasti O + D

Premere contemporaneamente il tasto O insieme al tasto U o D per
limitare le modifiche apportabili ai valori impostati, al fine di evitare
malfunzionamenti o errori di impostazione. Questa combinazione è applicabile
solo al parametro relativo alla password per passare al livello di protezione.
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Configurazione degli I/O e funzioni principali Capitolo 1-2
1-2 Configurazione degli I/O e funzioni principali
1-2-1 Configurazione degli I/O
E5CN

Nota A ogni uscita è possibile assegnare una funzione modificando i valori
impostati per i parametri Assegnazione uscita di controllo 1, Assegnazione
uscita di controllo 2, Assegnazione uscita ausiliaria 1 e Assegnazione uscita
ausiliaria 2 nel livello di impostazione delle funzioni avanzate.

Ingresso di 
temperatura 
o ingresso 
analogico

Ingresso CT1

Ingresso CT2

Ingressi evento 
2 canali

Sezione di 
controllo

Uscita di controllo
(riscaldamento)

Uscita di controllo
(raffreddamento)

Allarme 2

Allarme HB

Allarme 1

Uscita 
di controllo 1

Uscita 
di controllo 2

Allarme HS

Allarme OC

Errore 
di ingresso

Uscita fine 
programma

Funzione di 
comunicazione

Riscaldamento/
raffreddamento

Uscita ausiliaria 1

Uscita ausiliaria 2

Alimentazione 
esterna per ES1B

Allarme 3

(nota)

(nota)

Nota: Premere uno di questi 
tasti a seconda del modello.
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Configurazione degli I/O e funzioni principali Capitolo 1-2
E5CN-U

Nota A ogni uscita è possibile assegnare una funzione modificando i valori
impostati per i parametri Assegnazione uscita di controllo 1, Assegnazione
uscita ausiliaria 1 e Assegnazione uscita ausiliaria 2 nel livello di
impostazione delle funzioni avanzate.

Ingresso di 
temperatura 
o ingresso 
analogico

Sezione di 
controllo

Uscita di controllo
(riscaldamento)

Uscita di controllo
(raffreddamento)

Allarme 3

Allarme 1

Allarme 2

Uscita 
di controllo 1

Errore 
di ingresso

Uscita fine 
programma

Uscita ausiliaria 1

Uscita ausiliaria 2

Standard

Riscalda-
mento/ 
raffred-
damento
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Configurazione degli I/O e funzioni principali Capitolo 1-2
E5AN/EN

Nota A ogni uscita è possibile assegnare una funzione modificando i valori
impostati per i parametri Assegnazione uscita di controllo 1, Assegnazione
uscita di controllo 2, Assegnazione uscita ausiliaria 1, Assegnazione uscita
ausiliaria 2 e Assegnazione uscita ausiliaria 3 nel livello di impostazione delle
funzioni avanzate.

Ingresso 
di temperatura 

o ingresso analogico

Sezione di 
controllo

Ingresso CT1

Ingresso CT2

Ingressi evento 
1 e 2 (2 canali)

Uscita di controllo
(riscaldamento)

Uscita di controllo
(raffreddamento)

Allarme 3

Allarme 1

Allarme 2

Allarme HB

Allarme HS

Errore di ingresso

Uscita fine 
programma

Funzione di 
comunicazione

Riscaldamento/
raffreddamento

Uscita 
di controllo 1

Uscita 
di controllo 2

Uscita 
di allarme 1

Uscita 
di allarme 2

Uscita 
di allarme 3

Alimentazione 
esterna per ES1B

Allarme OC

(nota)

(nota)

Nota: Premere uno di questi 
tasti a seconda del modello.
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Configurazione degli I/O e funzioni principali Capitolo 1-2
E5GN

Nota A ogni uscita è possibile assegnare una funzione modificando i valori impostati
per i parametri Assegnazione uscita di controllo 1, Assegnazione uscita
ausiliaria 1 e Assegnazione uscita ausiliaria 2 nel livello di impostazione delle
funzioni avanzate.

Ingresso 
di temperatura 

o ingresso analogico

Sezione di 
controllo

Ingresso CT1

Uscita di controllo
(riscaldamento)

Uscita di controllo
(raffreddamento)

Allarme 1

Errore di ingresso

Uscita fine 
programma

Funzione di 
comunicazione

Uscita 
di controllo 1

Uscita ausiliaria 2

Standard

Ingressi evento 
2 canali

Allarme 2

Allarme HB

Allarme HS

Allarme OC

Allarme 3

Uscita ausiliaria 1

Riscalda-
mento/
raffred-
damento
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Configurazione degli I/O e funzioni principali Capitolo 1-2
1-2-2 Funzioni principali
Questo capitolo introduce le funzioni principali dei termoregolatori E5CN/
CN-U/AN/EN/GN. Per informazioni dettagliate su singole funzioni e su come
utilizzarle, fare riferimento alla CAPITOLO 3 Funzionamento di base
e a quelle seguenti.

Tipi di sensori di ingresso • In ingresso al termoregolatore è possibile collegare le seguenti sonde
di temperatura 
(es. E5_N-@@@@T):
Termocoppia: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, PLII
Sensore di temperatura a infrarossi: ES1B

10... 70°C, 60... 120°C, 115... 165°C, 
140... 260°C

Termoresistenza al platino: Pt100, JPt100
Ingresso analogico: 0… 50 mV

• All'ingresso analogico è possibile collegare ingressi con le seguenti
caratteristiche
(es. E5_N-@@@@L):
Ingresso corrente: 4... 20 mA c.c., 0... 20 mA c.c.
Ingresso tensione: 1... 5 Vc.c., 0... 5 Vc.c., 0... 10 Vc.c.

Uscite di controllo • A seconda del modello, un'uscita di controllo può essere a relè, in tensione
(per pilotaggio relè statici) o in corrente.

• Le uscite a relè a lunga durata (vedere nota) utilizzano semiconduttori per
la commutazione quando aprono e chiudono il circuito, riducendo in tal
modo irregolarità e la generazione di archi, oltre ad aumentare la durata.
Tuttavia, in caso di interferenze eccessive o sovratensioni sui terminali di
uscita, possono verificarsi occasionalmente cortocircuiti. Se l'uscita rimane
cortocircuitata in modo permanente, sussiste il pericolo di incendio
dovuto a surriscaldamento dell'elemento riscaldante. Adottare misure di
sicurezza nel sistema, comprese misure per impedire eccessivi aumenti
di temperatura e la fuoriuscita di fiamme. Adottare contromisure come
l'installazione di un assorbitore di corrente. Come misura di protezione
aggiuntiva, implementare il rilevamento degli errori nell'anello di controllo.
Utilizzare gli allarmi LBA (apertura anello regolazione ) e HS forniti per il
termoregolatore E5@N.

Selezionare un assorbitore di corrente che soddisfi le condizioni seguenti. 

• Collegare sempre un carico c.a. a un'uscita a relè a lunga durata (vedere
nota). L'uscita non viene disattivata se è collegato un carico c.c.

Nota Le uscite a relè a lunga durata non sono supportate per il modello E5GN. 

Tensione utilizzata Tensione varistore Resistenza alle 
sovratensioni

100... 120 Vc.a. 240… 270 V 1.000 A min.
200... 240 Vc.a. 440… 470 V

1

2

Uscita a relè 
a lunga durata

Varistore

Varistore

Carico induttivo
10



Configurazione degli I/O e funzioni principali Capitolo 1-2
Allarmi • Impostare il tipo di allarme e il valore di allarme o i limiti superiore
e inferiore del valore di allarme.

• Se necessario, è possibile definire una funzione di allarme più complessa
impostando una sequenza di attesa, l'isteresi di allarme, l'impostazione
chiuso/aperto in presenza di allarme dell'uscita ausiliaria, il mantenimento
allarme, il ritardo attivazione allarme e il ritardo disattivazione allarme.

• Se il parametro Uscita errore di ingresso è impostato su ON, l'uscita
assegnata alla funzione di allarme 1 viene attivata quando si verifica un
errore di ingresso.

Regolazione di controllo • È possibile impostare costanti PID ottimali in modo semplice tramite
autotuning (AT) o self-tuning (ST).

Ingressi evento • Con E53-CN@B@N2 per E5CN o E5AN/EN-@M@-500-N con E53-AKB
per E5AN/EN, è possibile eseguire le seguenti funzioni utilizzando gli
ingressi evento: commutazione dei set point (SP multipli, 4 punti max.),
commutazione RUN/STOP, commutazione tra funzionamento automatico
e manuale, avvio/reset del programma, inversione del funzionamento
diretto/inverso, esecuzione/annullamento AT 100%, esecuzione/annullamento
AT 40%, attivazione/disattivazione modifica impostazioni e annullamento
del mantenimento dell'allarme.

Guasto dell'elemento 
riscaldante, allarme HS 
e sovracorrente 
dell'elemento riscaldante

• Con E53-CN@H@N2 or E53-CN@HH@N2 per E5CN o E5AN/EN-@@H@-500-N
o E5AN/EN-@@HH@-500-N, è possibile utilizzare la funzione di rilevamento
del guasto dell'elemento riscaldante, la funzione di allarme HS e la
funzione di rilevamento di sovracorrente dell'elemento riscaldante.

Funzioni di 
comunicazione

• È possibile utilizzare funzioni di comunicazione che utilizzano CompoWay/F
(nota 1), SYSWAY (nota 2) o Modbus (nota 3).
Interfaccia RS-485

Utilizzare E53-CN@03N2 per E5CN o E53-EN03 per E5AN/EN.
Interfaccia RS-232C

Come E5AN/EN utilizzare il modello E53-EN01.

Nota (1) CompoWay/F è un protocollo di comunicazione seriale integrato per
impieghi generali sviluppato da OMRON che utilizza comandi conformi al
diffuso protocollo FINS e un formato di frame coerente basato sui
termoregolatori programmabili OMRON per facilitare la comunicazione
tra PC e componenti.

(2) La comunicazione SYSWAY non supporta l'allarme 3.
(3) Modbus è un metodo di controllo della comunicazione conforme alla

modalità RTU del protocollo Modbus. Modbus è un marchio registrato di
Schneider Electric. 

(4) I termoregolatori E5CN ed E5CN-U non supportano l'interfaccia RS-232C.

Alimentazione esterna 
per ES1B

Il modello E5AN-@P@-N o E5EN-@P@-N con l'E53-CN@P@N2 può essere
utilizzato come alimentazione per i sensori di temperatura a infrarossi ES1B.

Nota L'E5GN non fornisce alimentazione per un sensore di temperatura
a infrarossi ES1B. 

Uscita di trasferimento Un'uscita di trasferimento per 4... 20 mA può essere utilizzata con l'E5AN/
E5EN-@@F. 
Per i modelli E5@N-C@@ (il cui numero non contiene la lettera “F”), l'uscita di
corrente può essere utilizzata come semplice uscita di trasferimento. 
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Configurazione dei livelli e utilizzo dei tasti Capitolo 1-3
1-3 Configurazione dei livelli e utilizzo dei tasti
I parametri sono divisi in gruppi, detti “livelli”. Ogni valore impostabile in tali
livelli viene definito “parametro”. I parametri nei termoregolatori E5CN/CN-U/
AN/EN/GN sono divisi nei seguenti nove livelli.
All'accensione l'intero display si accende per circa 1 s.

Nota (1) È possibile tornare al livello operativo eseguendo un reset del software.
(2) Non è possibile passare dal livello di calibrazione ad altri livelli utilizzando

i tasti sul Pannello frontale. È necessario togliere l'alimentazione al
termoregolatore.

(3) Dal livello di controllo manuale, è possibile utilizzare i tasti solo per
spostarsi al livello operativo.

Accensione

(nota 3).

(nota 1).

(nota 2).

Modalità 
manuale

Premere il tasto O o il 
tasto PF per almeno 1 s. 
(nota 4).

Premere il tasto O 
per almeno 3 s. 
mentre è visualizzato 
a-m (a-m lampeggia 
dopo il primo secondo)

Livello 
operativo

Premere il tasto 
O per almeno 
1 secondo.

Premere il tasto O
per almeno 1 secondo.

Inserire la password.

Inserire la password 
mentre è visualizzato amoV 
(valore impostato −169).

Premere il tasto 
O per meno di 1 secondo.

Premere il tasto O 
per almeno 3 s.
(il display lampeggia 
dopo il primo 
secondo).

Il controllo si interrompe.
Premere il tasto 
O per meno di 1 secondo.

Premere i tasti
 O+ M 
per almeno 3 s. 
(il display 
lampeggia 
dopo il primo 
secondo).

Livello di protezione

Controllo in corso

Cambio di livello

Non visualizzato per alcuni modelli

Controllo interrotto

Avviare in modalità automatica.

Livello di 
regolazione

(vedere nota 4)

Tasto PF
(vedere nota 5)

Tasto PF
(vedere nota 5)

Livello di impostazione
iniziale

Livello di 
controllo
manuale

Controllo/
impostazione
livello elemento

Livello di impostazione
delle funzioni avanzate

Livello di calibrazione

Premere il tasto PF 
per almeno 1 s.

Livello di 
impostazione
della 
comunicazione

Premere
i tasti
 O+ M 
per almeno
1 secondo.

Avviare in modalità manuale

Nota: Non descritto nel presente manuale.
Fare riferimento a H156

Nota Il tempo necessario per 
accedere al livello di 
protezione può essere 
regolato modificando 
l'impostazione “Tempo 
di attivazione del livello 
di protezione”.

Livello Controllo in corso Controllo interrotto
Livello di protezione Impostabile ---
Livello di funzionamento Impostabile ---
Livello di regolazione Impostabile ---
Livello di controllo manuale Impostabile ---
Livello di controllo/impostazione 
elementi

Impostabile ---
12



Configurazione dei livelli e utilizzo dei tasti Capitolo 1-3
Tra questi livelli, il livello di impostazione iniziale, il livello di impostazione
della comunicazione, il livello di impostazione delle funzioni avanzate
e il livello di calibrazione possono essere utilizzati solo quando il
controllo è interrotto. Le uscite di controllo vengono interrotte quando
è selezionato uno tra questi quattro livelli.

(4) Quando il parametro di impostazione PF è impostato su A-M nei modelli
dotati di tasto PF (E5AN/EN).

(5) Quando il parametro di impostazione PF è impostato su PFDP nei
modelli dotati di tasto PF (E5AN/EN).

Livello di protezione • Per passare al livello di protezione dal livello operativo, di regolazione
o dal livello di controllo/impostazione elementi, tenere premuti
contemporaneamente i tasti O e M per almeno 3 secondi (nota).
Lo scopo di questo livello è impedire modifiche accidentali o indesiderate
dei parametri. I livelli protetti non sono visualizzati e pertanto i parametri
relativi non possono essere modificati.
Nota Il tempo di pressione dei tasti può essere modificato impostando il

parametro Passaggio al livello di protezione (livello di impostazione
delle funzioni avanzate).

Livello operativo • Il livello operativo viene visualizzato all'accensione del termoregolatore.
Da questo livello è possibile passare al livello di protezione, di impostazione
iniziale o di regolazione.

• In genere, per il normale funzionamento selezionare questo livello che
consente di monitorare parametri quali il valore attuale (PV) e la variabile
manipolata (MV), nonché monitorare e modificare i set point, i valori degli
allarmi e i limiti superiori e inferiori degli allarmi.

Livello di regolazione • Per passare al livello di regolazione, premere una volta il tasto O
(per meno di 1 s).

• In questo livello è possibile immettere i valori di impostazione e di offset
per il controllo. Oltre all'autotuning (AT), all'abilitazione/disabilitazione
della scrittura di comunicazione, alle impostazioni dell'isteresi, alle impostazioni
di SP multipli e ai parametri dell'offset di ingresso, in questo livello
è possibile definire allarme HB, allarme HS, allarme OC e costanti PID.
Dal livello di regolazione è possibile passare al primo parametro del livello
di impostazione iniziale, del livello di protezione o del livello operativo.

Livello di controllo/
impostazione elemento

• Per passare al livello di controllo/impostazione elementi, premere il tasto
PF dal livello operativo o dal livello di regolazione. È possibile visualizzare
i contenuti impostati per gli elementi di controllo/impostazione da 1 a 5.
È possibile passare dal livello di controllo/impostazione elementi al livello
operativo o di impostazione iniziale. Questo livello è supportato solo dai
modelli E5AN ed E5EN.

Livello di impostazione iniziale --- Impostabile
Livello di impostazione funzioni 
avanzate

--- Impostabile

Livello di calibrazione --- Impostabile
Livello di impostazione 
comunicazioni

--- Impostabile

Livello Controllo in corso Controllo interrotto
13



Configurazione dei livelli e utilizzo dei tasti Capitolo 1-3
Livello di controllo 
manuale

• Tenendo premuto il tasto O per almeno 3 s quando è visualizzato il
parametro “selezione modalità automatica/manuale” del livello operativo,
viene visualizzato il livello di controllo manuale (si accende la spia MANU).

• Quando il parametro di impostazione PF è impostato su A-M (modalità
automatica/manuale) e si tiene premuto il tasto PF per più di 1 s dal livello
operativo o di regolazione, viene visualizzato il livello di controllo manuale
(solo per i modelli E5AN ed E5EN).

• In questo livello è possibile modificare la variabile manipolata in modalità
manuale.

• Per tornare al livello operativo, premere il tasto O per almeno 1 s.
È possibile inoltre tornare al livello operativo premendo il tasto PF per più
di 1 s quando il parametro di impostazione PF è impostato su A-M.

Livello di impostazione 
iniziale

• Per passare al livello di impostazione iniziale dal livello operativo o dal
livello di regolazione, premere il tasto O per almeno 3 s. Il display del
valore attuale inizierà a lampeggiare dopo 1 s. In questo livello è possibile
specificare il tipo di ingresso e selezionare il metodo e il ciclo
proporzionale, nonché impostare il funzionamento diretto/inverso, i tipi di
allarme ecc. Da questo livello è possibile passare al livello di
impostazione delle funzioni avanzate o al livello di impostazione della
comunicazione. Per tornare al livello operativo, premere il tasto O per
almeno 1 s. Per passare al livello di impostazione della comunicazione,
tenere premuto il tasto O per meno di 1 s (quando si passa dal livello di
impostazione iniziale al livello operativo, si accendono tutte le spie).
Nota Tenendo premuto il tasto O per almeno 3 s quando è visualizzato

il parametro “selezione modalità automatica/manuale” del livello
operativo, si passa al livello di controllo manuale e non al livello di
impostazione iniziale.

Livello di impostazione 
delle funzioni avanzate

• Per passare al livello di impostazione delle funzioni avanzate, impostare
su 0 il parametro Protezione impostazione iniziale/comunicazione nel
livello di protezione, quindi immettere la password (−169) nel livello di
impostazione iniziale.

• Dal livello di impostazione delle funzioni avanzate è possibile passare
al livello di calibrazione o al livello di impostazione iniziale.

• In questo livello è possibile impostare il tempo di ritorno automatico al
valore visualizzato e la sequenza di attesa, nonché passare alla
calibrazione utente ed eseguire altre funzioni.

Livello di impostazione 
della comunicazione

• Per passare al livello di impostazione della comunicazione dal livello
di impostazione iniziale, premere una volta il tasto O (per meno di 1 s).
Se si utilizza la funzione di comunicazione, impostare le condizioni di
comunicazione in questo livello. La comunicazione con un PC (computer
host) consente di leggere e scrivere set point e di monitorare la variabile
manipolata (MV).
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Funzione di comunicazione Capitolo 1-4
1-3-1 Selezione dei parametri
• All'interno di ciascun livello, ogni volta che viene premuto il tasto M si

passa al parametro successivo in ordine normale o inverso (nel livello di
calibrazione non è possibile scorrere i parametri in ordine inverso).

1-3-2 Registrazione delle impostazioni
• Se si preme il tasto M quando è selezionato l'ultimo parametro, viene

nuovamente visualizzato il primo parametro per il livello corrente.
• Per modificare le impostazioni di un parametro, utilizzare i tasti U o D,

quindi lasciare l'impostazione visualizzata per almeno 2 s o premere
il tasto M. In questo modo l'impostazione viene registrata.

• Se si seleziona un altro livello dopo che è stata modificata un'impostazione,
viene registrato il contenuto del parametro prima della modifica.

• Prima di spegnere il termoregolatore è necessario registrare le impostazioni
(premendo il tasto M). In alcuni casi le impostazioni non vengono
modificate con la semplice pressione dei tasti U o D.

1-4 Funzione di comunicazione
I termoregolatori E5CN/AN/EN/GN sono dotati di una funzione di
comunicazione che consente di controllare e impostare i parametri da un PC
(host). Se è richiesta la funzione di comunicazione, utilizzare l'E53-CN@03N2
con l'E5CN oppure l'E53-EN03 o l'E53-EN01 con l'E5AN/EN/GN. Per informazioni
dettagliate sulla funzione di comunicazione, fare riferimento al manuale
Communications Manual Basic Type fornito separatamente. Attenersi alla
seguente procedura per passare al livello di impostazione della comunicazione.

M

M

Si sposta in ordine dopo che si è 
premuto il tasto M (se il tasto viene 
rilasciato nel giro di 1 secondo).

Parametro 1

Parametro 2

Parametro 3

Dopo che
si è premuto 
il tasto M.

Parametro 4

Tenere premuto il tasto M 
durante questo intervallo.

Mentre si tiene premuto il tasto 
M, il parametro si sposta ogni 
secondo in ordine inverso.

Parametro 2

Parametro 3

Dopo che si
è tenuto premuto 
il tasto M per
2 secondi.

Dopo che si
è tenuto premuto 
il tasto M per
1 secondi.
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Funzione di comunicazione Capitolo 1-4
1,2,3... 1. Premere il tasto O per almeno 3 s per passare dal livello operativo al
livello di impostazione iniziale.

2. Premere il tasto O per meno di 1 s per passare dal livello di impostazione
iniziale al livello di impostazione della comunicazione.

3. Selezionare i parametri come illustrato di seguito premendo il tasto M.
4. Premere il tasto U o D per modificare l'impostazione del parametro.

Nota Il parametro Impostazione protocollo viene visualizzato solo quando è in uso
la comunicazione CompoWay/F.

Impostazione dei dati 
di comunicazione

Accertarsi che le caratteristiche di comunicazione dei termoregolatori E5CN/
AN/EN/GN e del computer host corrispondano. Se si utilizza un collegamento
1:N, assicurarsi che le caratteristiche di comunicazione di tutti i dispositivi del
sistema (eccetto il numero del modulo di comunicazione) siano le stesse.

M

M

M

M

M

M

M

psel
cwf

u-no
1

bps
9.6

len
7

sbit
2

prty
even

sdwt
20

Impostazione protocollo

N. di nodo di comunicazione

Velocità di trasmissione
comunicazione

Parità di comunicazione

Tempo di attesa per invio dati

Lunghezza dei dati di 
comunicazione (nota)

Bit di stop comunicazione 
(nota)

Nome parametro Simbolo Valore (da monitorare) 
di impostazione

Simboli delle opzioni Impostazione 
predefinita

Unità

Impostazione 
protocollo

psel CompoWay/F (SYSWAY), 
Modbus

cwf, mod CompoWay/F 
(SYSWAY)

Nessuna

N. di nodo u-no da 0 a 99 1 Nessuna
Velocità di 
trasmissione 

bps 1,2, 2,4, 4,8, 9,6, 19,2, 
38,4, 57,6

1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4. 
57.6

9,6 kbps

Lunghezza dei dati len 7, 8 7 Bit
Bit di stop sbit 1, 2 2 Bit
Parità prty Nessuna, Pari, Dispari nessuna, pari, dispari Pari Nessuna
Tempo di attesa 
per invio dati

sdwe da 0 a 99 20 ms
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Schemi a blocchi di isolamento Capitolo 1-5
1-5 Schemi a blocchi di isolamento
Gli schemi a blocchi di isolamento per i modelli E5CN, E5AN, E5EN ed E5GN
sono riportati in questo capitolo.

E5CN

E5CN-U

E5AN/EN

E5GN

Alimen-
tazione

Ingresso, ingresso CT, uscite Q (uscite 1 e 2) 
Comunicazione ed eventi

Alimentazione esterna 
Uscita C

Uscita R
Uscita Y

Uscite ausiliarie 1 e 2

: Isolamento rinforzato : Isolamento funzionale

Alimen-
tazione

Ingresso e uscita Q (uscita 1)
Uscita C

Uscita R
Uscita Y

Uscite ausiliarie 1 e 2

: Isolamento rinforzato : Isolamento funzionale

Alimen-
tazione

Ingresso, ingresso CT e uscita Q (uscita 1) 
Comunicazione ed eventi

Alimentazione esterna e uscita Q (uscita 2)
Uscita C e uscita di trasferimento

Uscita R
Uscita Y

Uscita ausiliaria 1
Uscita ausiliaria 2
Uscita ausiliaria 3

: Isolamento rinforzato : Isolamento funzionale

Alimen-
tazione

Ingresso, ingresso CT, uscita Q (uscita 1) 
Comunicazione ed eventi

Uscita C

Uscita R
Uscita ausiliaria 1
Uscita ausiliaria 2

: Isolamento rinforzato : Isolamento funzionale
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CAPITOLO 2
Operazioni preparatorie

In questo capitolo vengono descritte le operazioni necessarie per preparare i termoregolatori digitali E5GN, E5CN, E5EN
ed E5AN all'installazione. Per ulteriori dettagli sul funzionamento e sul cablaggio, fare riferimento al catalogo (H03E e H04E).

2-1 Installazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2-1-1 Montaggio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2-1-2 Rimozione del termoregolatore dalla custodia . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2-2 Uso della porta per software di supporto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
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Installazione Capitolo 2-1
2-1 Installazione
2-1-1 Montaggio
E5CN/CN-U

Per lo zoccolo di cablaggio per E5CN-U, ordinare separatamente il modello
P2CF-11 o P3GA-11.

Montaggio a pannello

1,2,3... 1. Per garantire l'impermeabilità nel montaggio, è necessario installare sul
termoregolatore la guarnizione impermeabile. L'impermeabilità non
è garantita se più termoregolatori vengono montati in gruppo. La guarnizione
impermeabile non è richiesta se non è necessario garantire l'impermeabilità.
La guarnizione non è fornita con il modello E5CN-U.

2. Inserire il termoregolatore E5CN/E5CN-U nel foro di montaggio del quadro.
3. Premere l'adattatore dai terminali fino al quadro e contemporaneamente

fissare il termoregolatore E5CN/E5CN-U.
4. Stringere le due viti di fissaggio sull'adattatore. In alternativa, stringere le

due viti poco a poco in modo da mantenerle bilanciate. Stringere le viti
applicando una coppia di serraggio compresa tra 0,29 e 0,39 Nm.

Montaggio del copriterminali
Per il termoregolatore E5CN, verificare che il contrassegno “UP” sia rivolto
verso l'alto, quindi inserire il copriterminali E53-COV17 nei fori presenti nella
parte superiore e inferiore del termoregolatore.

Adattatore

Guarnizione impermeabile 

Pannello

E53-COV17
Copriterminali

E5CN E5CN-U
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